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AKREDYTACI)

7% im. Jozefa Tuliszkowskiego

g PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYHOBOW

CNBOP-PIB AC 083 05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4437/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Qchrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego— Panstwowy instytut Badawczy na wniosek:

AMATECH Elektrotechnika Sp. z 0.0.
ul. Kalinowa 68
09-402 Plock

stwierdza, ze wyrob: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ALFA lll LED
Odmiany oprawy zostoly pedane na 2 stronie niniejszeqo $windectwa dopuszczenia,

produkowany przez: AMATECH Elektrotechnika Sp. z 0.0.
ul. Kalinowa 68
09-402 Plock

w zaktadzie produkcyjnym: AMATECH Elektrotechnika Sp. z o.0.
ul: Przemysfowa 10c
09-400 Ptock

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zatgeznika do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia. 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uiytkowania
(Dzs Usnr143 poz. 1002; zm.: Dz. U,z 2010 r.nr85; poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 6046/2021 z dnla 17.03.2021 r. oraz wniosek
o zmiane dopuszczenia nr 6500/2022 z dnia 17.03.2022 r.

2. Sprawozdanie z badafd nr 06/0W/11 z dnia 02.06.2011 r. wykonane w Laboratorlum Badawczym Oswietlenia
i Sprzetu Elektrotechnicznego w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki tédzkiej oraz sprawozdanie z badan
nr 593/BA/17 z dnia 13.04.2018 r., nr 1207/BA/18 z dnia 09.11.2018 r., nr 1243/BA/21 z dnia 03.08.2021 r.,
nr 252/BA/22 z dnia 26.08.2022 r. i nr 633/BA/22 wydanie 2z dnia 21.10.2022 r. wykenane w Zespole
Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP- PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem  przestrzegania  przez wnioskodawce ~wymagan  zawartych

w umowie nr 4437/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres waznosci swiadectwa: do 05.09.2026 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Y““““ f ™

st. bryg. drinz. Pawet Janik

Jézeféw, dnia: 10 listopada 2022 r.
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Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 443 7/2021 z dnia 06.09.2021 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4437/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ALFA Il LED w odmianach:

oprawy zasilane centralnie:

AL3/CB; AL3/CBA; AL3/CBLA;
AD3/CB; AD3/CBA; AD3/CBLA;
ADe3/CB; ADe3/CBA; ADe3/CBLA;

oprawy z wlasnym zasilaniem:

AL3/AT; AL3/CT;
AD3/AT; AD3/CT;
ADe3/AT; ADe3/CT;
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05-420 Joézefow k/Otwocka, ul. Nadwislafiska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4437/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ALFA Ili LED

| Tvp ALFA Il LED
Z - zasilana centralnie X —z wtasnym zasilaniem
| (odmiany: .../CB;..../CBA; .../CBLA); (odmiany: .../AT; .../CT);
Tryb pracy 1- zasilanaiiggl_e; 1 - zasilana ciagle;
Urzadzenia A — zawiera urzadzenia testujace;

B — zawiera zdalny tryb spoczynkowy
(dot. opraw .../CT);
E - z niewymienialng lampa;

F — urzadzenie automatycznego testowania
zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T;
G — wewnetrznie podswietlany znak
bezpieczenstwa (opcjonalnie);

E —z niewymienialng flampg;
G — wewnetrznie podswietlany znak
bezpieczenstwa {opcjonalnie);

Znamionowy czas pracy awaryjnej nie dotyczy 60 — 1 godzina pracy awaryjnej;
(parametr systemow zasilania) 180 — 3 godziny pracy awaryjnej;
Znamionowe napigcie zasilania 230 V AC 50Hz; 176+264 V DC;
’ i AC 50
24V DC - dot. odmian ...CBLA; 220685 >0z
Klasa ochrony przed porazeniem pradem Il - dot. odmian: .../CB; .../CBA; t
elektrycznym Il - dot. odmian: .../CBLA; il

Stopier zabezpieczenia przed wnikaniem pytu,

ciat statych i wody P41, lub IP65, lub IP66

Zr6dto swiatta modut LED
C - -
zas tadowania akumulatora nie dotyc‘zv > nie prrekraczajacy 24 h
(. ~__(parametr systemdw zasilania)
lizacj i I i [
Sygnalizacja tadowania akumulatora : nie dothzy . tak— dioda LED
(funkcja systemow zasilania) [
Przystosowana do piktogramow tak {opcjonalnie)
Sposob zamocowania nabudowywana, wbudowywana, zwieszakowa — dot. odmian jednostronnych AL3/...
i dwustronnych ADe3;

nabudowywana, zwieszakowa — dot. odmian dwustronnych AD3/...;

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Materiat obudowy tworzywo sztuczne
Oprawy z wiasnym zasilaniem w wykonaniu AT i CT sq przeznaczone do systemow automatycznego testowania zgodnie z normq
PN-EN 62034.2012.

powierzchnie normalnie palne

do normalnego stosowania

WARUNKI DODATKOWE | UWAGH:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwea 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowiasi zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr.143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)
wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujqgce wydaniq norm;:
- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015- 10+AC}Q%E‘-Q7+AC Zﬂlﬁdl+Al :2020-08,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02+A1: 291{‘02# \
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